%% APIN

EDITALN.2442/2024

QUALIDADE DA AGua

32 TRIMESTRE DE 2024

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 69/2023, de 21 de agosto e legislagdo complementar, a publicacdo dos

resultados analiticos do controlo efetuado a 4gua fornecida a partir da rede de distribuicdo na adrea de abrangéncia da

APIN — Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior, nomeadamente os concelhos de Alvaidzere, Ansido,

Castanheira de Pera, Figueird dos Vinhos, Gois, Lousd, Pampilhosa da Serra, Pedrogdo Grande, Penela e Vila Nova de

Poiares é efetuada no presente Edital:

ZONA DE ABASTECIMENTO DE AvZ_QUEBRADAS_ENTREGA A OUREM

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 % N.2 Analises (PCQA) %
Pardmetro (unidades) Analises Cumprime Analises

VP Unidade Minimo | Maximo | SUPEriores nto Previstas | Realizadas Realizad

VP do VP as

Escherichi li (E.
Cf)cﬁ)erlc fa coli 0 N/100 ml 0 0 0 100 2 2 100
Bactérias coliformes 0 N/100 ml 0 0 0 100 2 2 100
Des?lnfetante meg/| 0,33 0,62 2 2 100
residual
Cheiro a 25 eC 3 Fator de dilui¢do <1 <1 0 100 2 2 100
Sabor a 25 2C 3 Fator de dilui¢do <1 <1 0 100 2 2 100
pH >6,5e<9,5 Unidades pH 6,9 7,5 0 100 2 2 100
Condutividade 2500 uS/cma 20 eC 250 289 0 100 2 2 100
Cor 20 mg/| PtCo <5 <5 0 100 2 2 100
Turvagao 4 UNT <0,20 <0,20 0 100 2 2 100
Enterococos 0 N/100 ml 0 0 0 100 2 2 100
zlt;rznféo de coldnias N/ml 0 0 ) ) 100




Clostridium

perfringens 0 N/100 ml 0 0 0 100 1 1 100
Aluminio 200 ug/L Al <20 <20 0 100 1 1 100
Amonio 0,50 mg/l NH,4 <0,050 <0,050 0 100 1 1 100
Antimdnio (1) 5,0 ug/l Sb <0,50 <0,50 0 100 1 1 100
Arsénio (1) 10 ug/! As <0,50 <0,50 0 100 1 1 100
Benzeno (1) 1,0 ug/! <0,30 <0,30 0 100 1 1 100
Benzo(a)pireno 0,010 ug/! <0,002 | <0,002 0 100 1 1 100
Boro (1) 1,0 mg/| B <0,0200 | <0,0200 0 100 1 1 100
Bromatos (1) 10 ug/l BrOs <3,00 <3,00 0 100 1 1 100
Cadmio (1) 5,0 ug/l cd <0,50 <0,50 0 100 1 1 100
Calcio --- mg/| Ca 4,3 4,3 - - 1 1 100
Cianetos (1) 50 ug/I CN <5,00 <5,00 0 100 1 1 100
Cloretos (1) 250 mg/I Cl 26,6 26,6 0 100 1 1 100
Cloritos 0,7 mg/I ClO, <0,010 <0,010 0 100 1 1 100
Cloratos 0,7 mg/l ClO3 0,42 0,42 0 100 1 1 100
Chumbo 10 ug/l Pb <3,0 <3,0 0 100 1 1 100
Cobre 2,0 mg/I Cu 0,043 0,043 0 100 1 1 100
Crémio 50 ug/l Cr <5,0 <5,0 0 100 1 1 100
(11)2 ~ dicloroetano 3,0 ug/! <0,10 | <0,10 0 100 1 1 100
Dureza total - mg/l CaCO3 25 25 - - 1 1 100
Ferro 200 pg/l Fe 15 15 0 100 1 1 100
Fluoretos (1) 1,5 mg/I F <0,100 | <0,100 0 100 1 1 100
Hidrocarbonetos
Aromaticos 0,10 ug/l <0,005 <0,005 0 100 1 1 100
Policiclicos (HAP):
Benzo(b)fluoranteno ug/! <0,005 | <0,005 1 1 100
Benzo(k)fluoranteno - ug/ <0,002 <0,002 - - 1 1 100
Benzo(ghi)perileno ug/! <0,004 | <0,004 1 1 100
'ndecrz;;l(oli’ri'na(; ug/! <0,004 | <0,004 - 1 1 100
Magnésio - mg/l Mg 3,5 3,5 - - 1 1 100
Manganés 50 ug/l Mn <10 <10 0 100 1 1 100
Potassio Mg/l K 3,4 3,4 0 100 1 1 100
Nitratos (1) 50 mg/I NO; 15,4 15,4 0 100 1 1 100
Nitritos 0,50 mg/I NO, <0,010 <0,010 0 100 1 1 100
Mercurio (1) 1,0 ug/l Hg <0,200 <0,200 0 100 1 1 100
Niquel 20 ug/I Ni 6,1 6,1 0 100 1 1 100
Oxidabilidade 5,0 mg/l O, <1,0 <1,0 0 100 1 1 100
Pesticidas — total (1) 0,50 g/l <0,030 | <0,030 0 100 1 1 100
Desetilterbutilazina <0,030 | <0,030
Q) 0,10 g/l 0 100 1 1 100
Dimetenamida P (1) 0,10 g/ <0,030 | <0,030 0 100 1 1 100
M656PH051 (1) 0,10 g/l <0,03 <0,03 0 100 1 1 100
Diur3o (1) 0,10 g/l <0,030 | <0,030 0 100 1 1 100
Terbutilazina (1) 0,10 g/l <0,030 | <0,030 0 100 1 1 100
Imidaclopride (1) 0,10 g/l <0,030 | <0,030 0 100 1 1 100
Selénio (1) 10 ug/l Se <2,00 <2,00 0 100 1 1 100
Sédio (1) 200 mg/I Na 44,2 44,2 0 100 1 1 100




Sulfatos (1) 250 mg/1 SO, <10,0 <10,0 0 100 100
Tetracl t
etracioroeteno & 10 ug/l <1,0 <1,0 0 100 100
Tricloroeteno (1):
Tetracloroeteno (1) - ug/l <0,10 <0,10 100 100
Tricloroeteno (1) - ug/l <1,0 <1,0 100 100
Trihalometanos -
100 | <3 <3 0 100 100
total (THM): he/
Cloroférmio - ug/l <3 <3 - -- 100
Bromofdérmio ug/l <3 <3 100
Bromodicloro metaz /! a a 100
Dibromoclorometan
o - pg/l <3 <3 - - 100
Dose indicativa 0,10 mSv <0,10 <0,10 100 100
Radao 500 Bq/I 1,2 1,2 100 100
Alfa-Total (1) 0,10 Ba/l 0,06 0,06 0 100 100

(1) —Parametros Conservativos — Aguas do Vale do Tejo

Penela, 03 de dezembro de 2024

P’elo Presidente do Conselho de Administragdo da APIN,

Pedro Miguel de Batalhdo e Soares Ramos




