QUALIDADE DA AGUA
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2% APIN

EDITAL N.2040/2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.2 152/2007, de 7 de

dezembro, procedeu-se a verificagdo da qualidade da dgua da rede publica, através de andlises periédicas na torneira

do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente

(ERSAR), na drea de abrangéncia da APIN — Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior, nomeadamente

os concelhos de Alvaidzere, Ansido, Castanheira de Pera, Figueiré dos Vinhos, Goéis, Lous3, Pampilhosa da Serra,

Pedrogdo Grande, Penacova, Penela e Vila Nova de Poiares.
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Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 % N.2 Anélises (PCQA) %

ZONA DE ABASTECIMENTO DE GOI_BOICA

s : Andlises | Cumprime Anilises
Parametro (unidades) rior o Realizad
VP Unidade Minimo | Méximo | SUPeriores - Previstas | Realizadas
VP do VP as
Escliepichia call (£ 0 N/100 ml 0 0 0 100 2 2 100
Coli)
Bactérias coliformes 0 N/100 mi 0 0 0 100 2 2 100
Des?lnfetante mg/| 0,2 0,4 2 2 100
residual
Cheiro a 25 °C 3 Fator de diluigdo <1 <1 0 100 1 1 100
Sabor a 25 C 3 Fator de diluicdo <1 <1 0 100 1 1 100
| pH 26,5e<9,5 Unidades pH 6,7 6,7 0 100 1 i i 100
Condutividade 2500 uS/cma 20 eC 42 42 0 100 1 1 100
Cor 20 mg/| PtCo <3,0 <3,0 0 100 1 1 100
Turvagao 4 UNT <0,50 <0,50 0 100 1 i 100
Enterococos 0 N/100 ml 0 0 0 100 1 1 100
Numero de colénias N/ml 0 0 1 1 100
a22°C
1

S ot M

e



Numero de coldnias

- N/ml 0 0 -- - 1 1 100
a362C
Clostridium 0 N/100 ml 0 0 0 100 1 1 100
perfringens
Aluminio 200 ug/L Al <30 <30 0 100 1 1 100
Amonio 0,50 mg/| NHg <0,02 <0,02 0 100 1 | 100
Antimodnio 5,0 ug/l Sb <1,5 <1,5 0 100 1 1 100
Arsénio 10 g/l As <3 <3 0 100 1 1 100
Benzeno 1,0 ug/! 0,3 0,3 0 100 1 1 100
Benzo(a)pireno 0,010 ug/l <0,003 | <0,003 0 100 1 i 100
Boro 1,0 mg/| B <0,3 <0,3 0 100 1 1 100
Bromatos 10 ug/l BrOs <3,0 <3,0 0 100 1 1 100
Cadmio 5,0 ug/l Ccd <1,0 <1,0 0 100 1 1 100
Célcio mg/| Ca <5 <5 1 1 100
T I s
Cianetos 50 ug/I CN <15 <15 100 1 1 100
Cloretos 250 mg/I Cl <10 <10 100 1 0| 100
Cloritos 0,7 mg/| ClO,
Cloratos 0,7 mg/| ClO;
Chumbo 10 ug/l Pb <3,0 <3,0 0 100 1 i 100
Cobre 2,0 mg/I Cu <0,3 <0,3 0 100 1 0 | 100
Cromio 50 ug/l Cr <2,0 <2,0 0 100 1 4 100
1,2 — dicloroetano 3,0 ug/| <0,3 <0,3 0 100 1 1 100
Dureza total mg/l CaCO3 <17 <17 1 1 100
Ferro 200 ug/l Fe <50 <50 0 100 1 1 100
Fluoretos 1.5 mg/I F <0,10 <0,10 0 100 1 1 100
Hidrocarbonetos
Aromaticos 0,10 ug/l <0,010 <0,010 0 100 1 1 100
Policiclicos (HAP):
Benzo(b)fluoranteno ug/! <0,010 | <0,010 1 1 100
Benzo(k)fluoranteno pg/| <0,010 | <0,010 1 1 100
Benzo(ghi)perileno pg/! <0,010 | <0,010 1 1 100
'"dec’:;:)li;zf; ug/! <0,010 | <0,010 1 1 100
Magnésio --- mg/l Mg 1,2 1,2 --- - 1 1 100
Manganés i - 50 pg/l Mn <15 <15 0 100 1 1 100
Nitratos 50 mg/I NO3 <10 <10 0 100 1 1 100
Nitritos 0,50 mg/I NO, <10 <10 0 100 1 1 100
Mercurio 1,0 ug/| Hg <0,20 <0,20 0 100 1 1 100
Niguel 20 ug/I Ni <5 <5 0 100 1 1 100
Oxidabilidade 5,0 mg/1 O, 1,2 1,2 0 100 1 1 100
Pesticidas - total 0,50 ug/l <0,03 <0,03 0 100 1 1 100
Desetilterbutilazina 0,10 pg/! <0,03 <0,03 0 100 1 1 100
Diurdo 0,10 ug/l <0,03 <0,03 0 100 1 1 100
Terbutilazina 0,10 ug/! <0,03 <0,03 0 100 1 1 100
Imidaclopride 0,10 ug/l <0,03 <0,03 0 100 1 1 100
Selénio 10 ug/l Se <3,0 <3,0 0 100 1 1 100
Sédio 200 mg/l Na <5 <5 0 100 1 1 100




Sulfatos 250 mg/l SO4 <10 <10 0 100 100
Tetracloroeten
: e 10 ug/l <3 <3 0 100 100
Tricloroeteno:
Tetracloroeteno ug/l <3 <3 100
Tricloroeteno ug/l <0,3 <0,3 100
Trihalometanos -
100 | 3 <3 100 100
total (THM): ne/ < ¢
Cloroférmio ng/ <3 <3 100
Bromoférmio pg/! <3 <3 100
Bromoduclorometag ug/! 3 r 5605
Dibromoclorom
ST etaz ug/l <3 <3 100
Dose indicativa 0,10 mSv <0,10 <0,10 0 100 100
Raddo 500 Bg/I
Alfa-Total 0,10 Bg/I <0,04 <0,04 0 100 100

P’elo Presidente do Conselho de Administracdo da APIN,

Pedro Miguel de Batalhdo e Soares Ramos

Penela, 28 de fevereiro de 2022
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