5% APIN

EDITALN.2479/2021
QUALIDADE DA AGUA

3¢ TRIMESTRE DE 2021

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto alterado pelo Decreto-Lei n2 152/2017, de 7 de
dezembro, a publicagdo dos resultados analiticos do controlo efetuado a 4gua fornecida a partir da rede de distribuicao
na drea de abrangéncia da APIN — Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior, nomeadamente os
concelhos de Alvaidzere, Ansido, Castanheira de Péra, Figueiré dos Vinhos, Géis, Lousd, Pampilhosa da Serra, Pedrogao

Grande, Penacova, Penela e Vila Nova de Poiares é efetuada no presente Edital:

ZONA DE ABASTECIMENTO DE CPR_CARRICAL

S0 Valores Comprimento
N.2 Anélises o
Parametro Unidades legislacéio (%)
Previstas Realizadas Minimo Maximo 5
(%)

CONTROLO DE ROTINA 1
Desinfetante Residual mg/L Cl 2 100 <0,1 0,3 - -
Bactérias coliformes ufc/100 mL 2 100 0 6 0 50?
E. Coli ufc/100 mL 2 100 0 0 100
CONTROLO DE ROTINA 2
Cheiro fator diluigdo 1 100 <1 3 100
Sabor fator diluigdo 1 100 <1 3 100
pH Escala Sorensen 1 100 5,5 26,5e9,0 0?
Condutividade uS/cm 1 100 45 2500 100
Cor mg/L Pt-Co 1 100 <2,0 20 100
Turvagdo NTU 1 100 <0,50 4 100
Enterococos ufc/100 mL 1 100 0 0 100
Coldnias totais a 222C ufc/l mL 1 100 0 - -
Coldnias totais a 372C ufc/l mL 1 100 0 B -
CONTROLO DE INSPECCAO
Clostridium perfringens ufc/100 mL 1 100 0 0 100
Aluminio ug/L Al 1 100 <30 200 100
Amonio mg/L NHa 1 100 <0,02 0,50 100

L VP - Valor Paramétrico (Dec. Lei 152/17);
? Verificou-se a ndo conformidade do parametro assinalado devido a causa ndo determinada;

3 Verificou-se a ndo conformidade nos parametros assinalados devido as Caracteristicas naturais (hidrogeoldgicas) da origem de dgua;




Antimédnio ug/L Sh 1 100 <1,5 S 100
Arsénio ng/LAs| 1 100 <3 10 100
Benzeno pg/L 1 100 <0,3 1,0 100
Benzo (a) pireno pg/L 1 100 <0,003 0,010 100
Boro mg/L 1 100 <0,3 1,0 100
Bromato pg/L BrOs 1 100 <3,0 10 100
Cadmio pg/LCd 1 0 - 5,0 -
Calcio mg/L Ca 1 100 <5 - -
Cianetos ug/L CN 1 100 <15 50 100
Cloretos mg/L Cl 1 100 <10 250 100
Chumbo pg/L Pb 1 100 20,7 10 (6
Cobre mg/L Cu 1 100 <0,3 2,0 100
Crémio ug/L Cr 1 100 <2,0 50 100
1,2-dicloroetano pg/L 1 100 <0,3 3,0 100
Dureza Total mg/L CaCO3 1 100 <17 - -
Ferro ug/L Fe 1 100 <50 200 100
Flouretos mg/LF 1 0 - 1,5 -
Benzo(b)fluoranteno ug/L 1 100 <0,010 - -
Benzo(k)fluoranteno pg/L 1 100 <0,010 - -
Benzo(g,h,i)perileno ug/L 1 100 <0,010 - -
Indeno(1,2,3-cd)pireno ug/L 1 100 <0,010 - -
HAP’s® pg/L 1 100 <0,010 0,1 100
Magnésio mg/L 1 100 <1,0 - -
Manganés pg/L Mn 1 100 <15 50 100
Nitratos mg/L NOs 1 100 <10 50 100
Nitritos mg/L NO; 1 100 <0,020 0,5 100
Merctrio pg/LHg| 1 100 <0,20 1,0 100
Niquel pg/L Ni 1 100 <5 20 100
Oxidabilidade mg/L O 1 100 <1,5 5 100
Selénio pg/L Se 1 100 <3,0 10 100
Sédio mg/L Na 1 100 5 200 100
Sulfatos mg/L SOa 1 100 <10 250 100
Tricloroeteno ug/L 1 100 <0,3 - -
Tetracloroeteno ug/L 1 100 <3 - -
Tetracloroeteno e tricloeteno ug/L 1 100 <3 10 -
Cloroférmio ug/L 1 100 <3 - -
Bromodiclorometano ug/L 1 100 <3 - -
Dibromoclorometano ug/L 1 100 <3 - -
Bromofdérmio ug/L 1 100 <3 - -
Trihalometanos (THM)® ug/L 1 100 <3 100 100
Desetilterbutilazina ug/L 1 100 <0,03 0,10 100
Diurao ug/L 1 100 <0,03 0,10 100
Terbutilazina pg/L 1 100 <0,03 0,10 100
Imidaclopride ug/L 1 100 <0,03 0,10 100
Alfa-Total Bqg/L 1 100 <0,04 0,10 100
Dose Indicativa mSv/ano 1 100 <0,10 0,10 100
Radao Bq/L 1 100 70,8 500 100

Penela, 27 de dezembro de 2021
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Verificou-se a ndo conformidade no pardmetro assinalado devidoa migragdo dgs materiais de construgdo da rede predial, posteriormente verificou-se a
conformidade através de analises de verificagdo; /

>Soma das concentragdes de 4 substancias individuais (Benzo(b)ﬂuoranteno; Benzo(k)fluoranteno; Benzo(ghi)perileno; Indeno(1,2,3-cd)pireno);
5 Soma das concentracdes de 4 substancias individuais (Cloroférmio; Bromoférmio; Dibromoclorometano; Bromodiclorometano;




